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• DCS系统    分布式控制系统 (Distributed Control System)，DCS系统通过某种通信网络

将分布在工业现场附近的控制站和控制中心的操作员站及工程师站等连接起来，以完
成对现场生产设备的分散控制和集中操作管理。

• SIS系统     电厂厂级监控信息系统（Supervisory Information System，简称SIS）电厂全

厂实时生产过程综合优化服务的厂级监控管理信息系统，SIS将成为电厂MIS（属于厂级
管理现代化范畴）和各种分散计算机控制系统的桥梁，它既是厂内单元机组DCS和公用
辅助车间级自动化系统的上一级系统，又向MIS提供生产实时数据以支持MIS的需要。
它集过程实时监测、性能优化及生产过程管理为一体，从而在整个电厂范围内实现信
息共享，真正做到管控一体化，全面提升发电厂的整体效益和现代化管理水平。

• MIS系统      管理信息系统(Management Information System)是一个由人、计算机及其

他外围设备等组成的能进行信息的收集、传递、存贮、加工、维护和使用的系统。一
个完整的MIS系统应包括：辅助决策系统（DSS）、工业控制系统（IPC）、办公自动化
系统（OA）以及数据库、模型库、方法库、知识库和与上级机关及外界交换信息的接
口。

电厂系统种类简介：

一、电厂SIS系统行业知识
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DCS系统重在实时监控和精确控制，以设备安全、稳定运行为目的。

SIS是建立在DCS基础上的，通过对监测数据的实时分析对全厂生产运行实时指挥调度，以保证生产整个
系统的运行质量和经济性为目的。

MIS是管理信息系统，主要任务是信息处理、任务流转和工作协同等，为全厂的生产经营和行政管理人
员提供所需的信息，强调生产、辅助、财务等关系协调，主要完成设备和维修管理直至生产经营管理、
财务管理以及办公自动化。

SIS系统、MIS系统、DCS系统是面向不同层次、不同目标，具有不同功能的三种系统，既有相互联系，
又有重大区别。这三个系统应该并存，相互不能代替，有些功能可以交叉。

 DCS SIS MIS

系统种类 过程控制系统 决策支持系统 管理信息系统

系统目标 安全性 系统运行经济性 管理经济性

控制对象 设备 系统 管理过程

控制要求 运行准确 运行质量 管理效益

操作对象 运行操作人员 运行管理人员 全体人员

控制参数 运行数据 设备参数 管理流程

电厂各系统间的关系：
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SIS系统在电厂的定位

发电机组

DCS PLC SCADA

SIS实时/历史数据库

SIS
MIS系统

集团生产信息网 技术中心

系 统 子 功 能

集团生产

厂级自动化
信息平台

机组生产监
控平台

一、电厂SIS系统行业知识
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电厂SIS系统的监控范围

     DAS
SCS  MCS  
    FSSS

CCS  DEH
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功能分类

统计分析
能损统计分析
机组性能计算
系统负荷计算
系统安全分析
班组指标考核
智能诊断
设备管理
维修指导
优化调度
故障诊断
寿命分析

电厂SIS系统实现的功能

实时监控
生产流程监视
实时趋势曲线
历史趋势分析
数据和事件报警
报表功能

基础功能：

高级功能：

一、电厂SIS系统行业知识
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项目介绍

大唐清苑热电辅网项目案例

       该电厂规划建设规模为4×300MW燃煤供热机组，分
两期建设。一期以“上大压小”方式建设规模2×300MW
抽凝式供热机组，配2台1025t/h煤粉炉及相应的烟气脱硫、
脱硝装置，烟气排放采用冷却塔排放。
        该项目投产后，将形成1200万平方米的供暖能力和100
吨/小时的供汽能力，年发电50亿度，年产值17.5亿元，可
替代区域内430台燃煤锅炉，每年可减少燃煤21万吨标准煤，
减排二氧化硫1.3万吨，烟尘近5000吨，可有效改善保定市
环境及空气质量。

н н ⁸ Ὠ

http://www.ruiyechina.com ̔0451-87533335  87533336 ּ ̔0451-87533334



2020-11-20

项目介绍
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软件在电厂应用的范围

• 电厂SIS系统(厂级监控信息系统)

• 辅网系统

Ø输煤系统(电气)

Ø化水系统(热控)

Ø除灰除尘系统(设备)

2020-11-20

项目介绍
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系统子系统：
l中水深度处理系统；

l锅炉补给水处理系统；

l凝结水精处理系统；

l废水处理系统；

l综合水泵房系统；

l汽水取样及加药控制系统；

l除灰、渣系统；

l空压机系统；

l灰库卸灰系统；

l干灰分选系统；

l布袋除尘系统；

l空调制冷系统；

l输煤系统；

l脱硝系统；

l辅网总控系统

项目介绍
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二、某电厂SIS系统方案

l 方案背景介绍

目的：为投标文件填充技术方案部分的内容

已知信息：
• 客户提供的电厂现状信息
• 具体系统功能技术要求（6大功能需求）
• 数据采集/通讯要求

方案设计思路：
• 将现状信息融合到方案中
• 着重突出方案可以满足6大功能需求
• 数据采集/通讯要求也可以满足
• 体现产品和功能的亮点（排他性）
• 典型案例（2-3个）
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1.电厂管理信息系统现状

二、某电厂SIS系统方案

软件方面:
l 系统扩展性较差，数据收集方式单一，仅支持C/S模式
l 数据采集接口不具备OPC标准接口，缺少DCS、PLC等的驱动接口程序
l 不能以硬接线的方式和生产过程控制系统进行信息交换
l 缺少全厂的时间同步信号
l 无法提供远程服务的接口和远程访问系统的能力

硬件方面：
l 接口机配置较低。(硬件) 接口机不是冗余网卡，接口机的数据不具备缓存

存储功能
l 系统终端由电脑57台来组成硬件系统。往往存在联想网御故障
l 交换机中一、二级带宽不足
l 电源不是两路电源
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l 电厂管理信息系统概述

二、某电厂SIS系统方案

2.方案综述

• 综合智能应用层

• 数据存储层

• 数据传输层

• 采集与控制层
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u 生产过程信息采集、处理与监视
        全厂生产过程控制系统生产数据的采集、分析、查询，通过生产模拟图、趋势图、棒状图和参数分类
表等多种监视方式实时显示各单元机组及辅助车间的主要运行参数和设备状态。（数据库标签命名采用
与电厂一致的编码方式；数据压缩存储，逐点设置采样频率、数据精度、安全等级、压缩比等参数；数
据正确性判断；时间戳管理；数据库在线维护）提供一体化平台功能，为厂级实时监控、调度和管理服
务。通过网络，为机组和车间共享信息提供必要的信息服务。
u 事故分析与历史数据回放
         重现机组历史工况（所有参数和状态），用于事故分析、操作示范、案例分析、起停机过程分析。
u 数据归类统计、记录、远程报警管理
         参数越限统计、自动投入率统计、有效数据统计、保护投入率统计、主辅设备启停次数统计、控制
系统运行记录、联锁保护动作统计、报警归类、坏点统计
u 报表收集及打印
         根据需要灵活方便地生成各种生产报表，并提供方便快捷的报表查询功能，显示和打印报表。
u 厂级性能计算与分析功能
         性能计算应遵守ASME“电厂试验规定”的最新版本，每10分钟计算一次，计算精确度应小于0.1%。
依据厂级和机组级性能计算和分析结果，以运行效率最高、煤耗率最低为目标，提出机组优化运行方式、
优化运行参数等，使机组运行在最佳工况并提出设备操作指导。
u MIS系统管理
         MIS系统应具有完备的管理和自诊断功能，应能实时监测整个网络及网络上设备的运行状态信息。硬
件和网络故障应在网络管理计算机上报警。各功能模块可以在后台进行配置，而无需改动源代码。

二、某电厂SIS系统方案

l 主要核心需求
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电厂管理信息系统子系统划分示意图

二、某电厂SIS系统方案

• 全厂生产过程监控

• 事故分析与历史数据回放

• 日常报警处理

• 报表收集检索

• 厂级性能计算与分析功能

• 能源管理（电厂耗差分析）

• 用户管理

• WEB发布

• 手机监控功能

3.应用子系统功能设计
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二、某电厂SIS系统方案

全厂生产过程监控

该功能块主要包括三部分：

u 生产流程监视

厂级生产流程

单元机组循环系统图

u 生产数据存储

u 生产数据查询

应用子系统功能设计之一 方案配置主要以生产过程为主线，通过全方位建模功能，实现信
息系统整合与共享，最终为各项运行管理决策提供全方位的数据
支持和依据。全方位建模基于GIS系统，从实际地理位置出发，多
个维度（时间，空间，计算机等）进行2D或者3D的设备建模、多
个生产单元建模、辅网系统单元建模等，最终实现工厂全景建
模——数字工厂。
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应用子系统功能设计之二

事故分析与历史数据回放

• 历史/实时数据列表
• 曲线分析

数据列表功能：展示实时、历史数据列表。通过列表的形式，显
示设备实时数据，数据列表可以实时滚动替换的方式更新。
灵活配置自动生成报表，支持班报、日报、月报、季报、年报；
支持报表的删除、即时生成功能；方便用户组织和浏览报表，可
自行定制报表。
曲线分析：通过对比分析，客户可很清楚的看到实时曲线与历史
曲线或期望输出曲线之间的差异点、变化量。为管理员调整控制
策略提供依据。

二、某电厂SIS系统方案
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